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Manometerüberprüfung am 5.6.2015
Der Ausgangsdruck wurde durch das Manometer an der TS auf 6 bar eingestellt 
Die dargestellte Kurve entspricht dem tatsächlichen Druck - gemessen durch einen geeichten Drucksensor
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